
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Braniewie

14-500 Braniewo ul. Królewiecka 26 
tel. /fax. (055) 243 2381, tel. (055) 243 2545 
e-mail: psse.braniewo@sanepid.gov.pl

Znak: HK 4020.1.270.2022 Braniewo, dnia 02 grudnia 2022 r.

Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. 
ul. Olsztyńska 10 
14-500 Braniewo

Ocena jakości wody
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 28.11.2022 r.
z wodociągu publicznego w Braniewie
opisanej w protokole do zlecenia nr 54/Br/2022 z dnia 28.11.2022 r.
- Kod próbki 173/Br oraz sprawozdania laboratoryjnego nr LE-OBW/533/2022
SUW Rogity - woda podawana do sieci
- Kod próbki 174/Br oraz sprawozdania laboratoryjnego nr LE-OBW/534/2022,
sieć - ul. Różana 14

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie 
stwierdza 

przydatności wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbach zbadanych w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej w Olsztynie, Laboratorium w Elblągu ul. Gen. J. Bema 40, 7 opisanej jak 
wyżej, w zakresie monitoringu B (SUW Rogity - woda podawana do sieci) pod względem 
fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym z Zał. nr 1C (tabela 2) natomiast 
woda w sieci (sieć - ul. Różana 14) w zakresie monitoringu A pod względem 
mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym z Zał. nr 1C (tabela 1) do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). Woda w sieci nie zawiera
przekroczenia Bakterii grupy coli, natomiast woda podawana do sieci nie zawiera 
przekroczenia związku żelaza.

PAŃSTWOWY P

W załączeniu:
1. Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/533/2022 z dnia 01.12.2022 r.
2. Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/534/2022 z dnia 01.12.2022 r.
Otrzymuje do wiadomości:
Gmina Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo,

mnr Beata Rant

T SANITARNY

mailto:psse.braniewo@sanepid.gov.pl
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Znak sprawy: LE-OBW.9051.2.135.2022 Elbląg, dnia 28.11.2022 r.

Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/ 527 /2022
Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych.

Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone literą N

1. Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie ul. Królewiecka 26
2. Zakres wykonywanych badań zgodny ze Zleceniem jednorazowym nr 51/Br/2022 z dnia 24.11.2022 r.
3. Obiekt badania: próbka wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
4. Cel badania: wykorzystanie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie
5. Data, godzina pobrania próbki: 24.1 1.2022 r., godz. 10°° informacje podane przez klienta
6. Miejsce pobrania próbki: Wodociąg publiczny Braniewo, sieć-ul. Sikorskiego 15

informacje podane przez klienta
7. Próbka pobrana wg I-07/PO-OBW-03,I-08/PO-OBW-03 (metody nieakredytowane) przez próbkobiorcę 

z PSSE w Braniewie - p. Marta Demkowicz informacje podane przez klienta
8. Oznakowanie próbki przez klienta: 167/Br
9. Stan dostarczonej próbki: bez uwag
10. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: 24 11.2022 r., godz. 1300

Badania mikrobiologiczne

jtk jednostki tworzące kolonie
Niepewność rozszerzona przy 95% poziomie prawdopodobieństwa i współczynniku rozszerzenia k 2. Podana niejTCwność nie obejmuje etapu pobierania próbki.

Kod 
próbki

Badana cecha Metoda badań/
Dokument odniesienia Jednostka 

miary

—

Wyniki badania niepewność'

Najwyższa 
dopuszczalna wartość 

wg. Rozp. MZ 
z dnia 

07 grudnia 2017 r. 
(Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2294)

527

Bakterie grupy coli
Filtracji membranowej zgodnie z 

PN-EN ISO
9308-1: 2014-121 Al :2017-04

jtk/100 ml 0 0

Escherichia coli
Filtracji membranowej zgodnie z 

PN-EN ISO
9308-1:2014-12- Al:20l7-04

jtk/100 ml 0 0

Enterokoki Filtracji membranowej zgodnie z 
PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 0

Ogólna liczba 
mikroorganizmów 
w temp. 22°C

Płytkowa (posiew wgłębny) zgodnie z 
PN-EN ISO 6222:2<XH jtk/1 ml 3[i;7] bez nieprawidłowych 

zmian

Badania mikrobiologiczne wykonano w Sekcji Badań Biologicznych Wody, Elbląg ul. Gen. .1. Bema 40 
w dniach: 24-27.11.2022 r.

Przegląd i autoryzacja 
KIEROWNIK

Ieobwm.wsse.olsztvnrtfsanq7id.gov.pl
leobwch.wsse.olsztvn.7Csanepid.gov.pl
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Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/527 /2O22

Badania fizy
Kod 

próbki Badana cecha Metoda badan/ 
Dokument odniesienia

Zakres 
pomiarowy 

metody

Wyniki badania/ 
Rezultaty badania 

± niepewność2
Jednostka 

miary

527

Prze* 
2

Mętność Nelełontetiyczna zgodnie z 
PN-EN ISO 7027 -j 20|6 0.15 100NTU 0,41 ± 0,09 NTU

Barwa Wizualna zgodnie z 
i W NlWt 7JW7-2ÓI2 
'Apl20IS0& Metodo

5 50 mg'1 Pi 5 ±3 mg/l Pt
N Zapach Organolcpńczna zgodnie z 

*** W-72-C-04557 rodzaj;
intensy wność 0 5

—^7T

N Smak Organoleptyczna zgodnie z 
J^-72Ć-O4557 rodzaj: 

intensywność 0 5
z 0

—---------

pH Potencjonictryczna zgodnie z 
PN-EN ISO 10523:2012 4,0 10.0 kmp pr^niam 20, l'C 7,4 ±0,1

—

i Yzewininość elektryczna 
właściwa

Jstauionc wyniki zc znakiem “ ora

Konduktomctn czna zgodnie z 
PN-EN 278X8.1 W

z’ są rezultatami.

131 6700 >iSćm
temp prtmtaru 19,9^0 498 i 15

za pomoc.) urządzenia do 
fcornpensjgi wpKww temp, do 25^-________

gS/crn

Akceptowalne przez 
konsumentów 

i bez nieprawidlowycl 
zmian.

l)npu>Kmim zakrój

dopuwralnt Mfienfe wg. K( 
MZ z dnia 87 gradaia 2017
(Ml. z 2017 r. por. 22»4

Akceptowalna prZCZ 
konsumentów i bez 

nieprawidłowych zmian 
Zalecany zakres 
wartości do 1,0

6,5 - 9,5

2500

“lrZM “T WykOnan° W Sek°j' Bada" Fi7*k0-Chemic2"y‘l’ Wody i Powietrza. EIW,g ul Gen I Bema 7

Do wyników badan nie podano stwierdzenia zgodności - zgodnie ze zleceniem nr 51/Br/2022

Przegląd i autoryzacja

* i7.-!. 3 ■:*■ ’ ‘ ;V ii w!Bi; ‘ >

t lęcławek

U WAGA!!! ----------------- -—------------------------------------- —--------------------------- ----------------------------------
I Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badań me może być powielane inaczej, jak tylko u całości
t wSS ^boratorium me ponosi odpowiedzialności za etap pobrania i transportu próbki.
• ■ w sniKt rouan octnosz^ się do dostarczonej próbki. r r

ZATWIERDZIŁ
KIEROWNIK ODDZIAŁU 
Badania Wody i Powietrza 

v ^Cc-ŁiSTz 

mgr inż. Kinga Kalisz

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ



Formularz nr PO-OBW-03/F17 z dnia 03.01.2022 r.

PaisKit Cestsum 
Ahsebytacji

AB 618

strona 1/2

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA 
W OGSZTYNIE

ul. Żołnierska 16,10-561 Olszhn
LABORATORH M W ELBLĄGI 

ul. Gen ,J. Bema 40,82-300 Elbląg

' ( Badania Wody i Powietrza ul. Gen. J. Bema 7 S2G00 Elbląg ——————————
„ i S^cja -B^m Biologrcznych Wody ul. Gen. .1. Bema 40: tel. (55) 2334772; e-mail: leobwm.wsse.olsztyn^sanepKl.goy pl 
Sekcja Badan h/yko-Chemicznych Wody i Powietrza ul. Gen J. Bema 7; tel. (55) 2334122. e-mail: leobwch.wsse olszą nwsanepid.gov pl

Znak sprawy: LE-OBW.9051.2.135.2022 Elbląg, dnia 28.11.2022 r.

Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/ 528 /2022
Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredrtcwanych 

Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone literą N

1. Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie ul. Królewiecka 26
2. Zakres wykonywanych badań zgodny ze Zleceniem jednorazowym nr 5 l/Br/2022 z dnia 24.1 1.2022 r.
3. Obiekt badania: próbka wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
4. Cel badania, wykoizystanie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie
5. Data, godzina pobrania próbki: 24.11.2022 r„ godz. 1015 informacje podane przez klienta
6. Miejsce pobrania próbki: Wodociąg publiczny Braniewo, sieć - ul. Moniuszki 13

informacje podane przez klienta
7. Próbka pobrana wg 1-07/PO-OBW-03,I-08/PO-OBW-03 (metody nieakredytowane) przez próbkobiorcę

z PSSE w Braniewie - p. Maila Demkowicz informacje podane przez klienta
8. Oznakowanie próbki przez klienta: 168/Br
9. Stan dostarczonej próbki: bez uwag
10. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: 24 11.2022 r„ godz. 1300

Badania mikrobiologiczne

1 Niepewność rozszerzona przy 95% poziomie prawdopodobieństwa i współczynniku rozszerzenia k2 Podana niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbki.

Kod 
próbki

—---------------- --- ------------

Badana cecha Metoda badań/
Dokument odniesienia Jednostka 

miary

............. ........................................ -

Wvniki badania niepewność’ 
1 i

Najwyższa 
dopuszczalna wartość 

w>g. Rozp. MZ 
z dnia 

(17 grudnia 2017 r. 
(Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2294)

528

Bakterie grupy coli
Filtracji membranowej zgodnie z 

PN-EN ISO
9308-J: 2014-12-AL2017-04

jtk/100 ml 0 0

Escherichia coli
Filtracji membranowej zgodnie z 

PN-EN ISO
9308-1: 2014-12+AL2017-04

jtk/100 ml 0 0

Enterokoki Filtracji membranowej zgodnie z 
PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 0

Ogólna liczba 
mikroorganizmów 
w temp 22°C

Płytkowa (posiew wglębnv) zgodnie z 
PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1 ml 4 [2;7] bez. n iep ra w i dl owy c h 

zmian

Badania mikrobiologiczne wykonano w Sekcji Badań Biologicznych Wody. Elbląg ul Gen J Bema 40 
w dniach: 24 - 27.11.2022 r.

Przegląd i ąytpr^ąęja 
/

nwsanepid.gov
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Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/ 528 /2022

Badania fizykochemiczne

Przedstawione wyniki ze znakiem oraz są rezultatami.
2 Niepewność w yniku badania wy rażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie prawdopodobieństwa 95% i współczynniku rozszerzenia k-_ 

Podana niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbki.
W!‘ Norma wycofana bez zastąpienia przez Polski Komitet Normalizacyjny. Laboratorium posiada wystarczające argumenty techniczne i merytoryczne do jej stosowania.

Norma wwotana przez Polski Komitet Normalizacyjny laboratorium posiada wystarczające argumenty techniczne i merytoryczne do jej stosowania.

Kod 
próbki Badana cecha

------------——-------——
Metoda badań/ 

Dokument odniesienia

—
Zakres 

pomiarowy 
metody

Wyniki badania/ 
Rezultaty badania 

± niepewność2

Jednostka 
miary

DepimcMlar źakren

depuiKTałne Hg. R
MZ 7 dnia 07 grudni 2013 
(Dr U. z 2017 r. poz. 229-

528

Mętność Nefelometryczna zgodnie z 
PN-EN ISO 7027 -1 20)6 0.15 - 100NTU 0,40 i 0,09 NTU

Akceptowalna ptzez 
konsumentów i bez 

nieprawidłowych zmiar 
Zalecany zakres 
wartości do 1,0

Barwa
Wizualna zgodnie z 
PN-EN ISO 7887:2012

ApL2O154X> Metoda D
5 50 mg-1 Pi

j

*ir 
' 

_______
1

mg/l Pt
Akceptowalne prze, 

konsumentów 
i bez nieprawidłowy.

zmian
N Zapach Organoleptyczna zgodnie z 

u*’PN-72 Ć-04557
rodzaj;

intensywność 0 5
zO 

brak zapachu
-

N Smak Otganołeplyczna zgodnie z 
PN-72'Ć-O4557

rodzaj; 
intensywność 0 5

Z 0 
brak smaku

-

pH Potencjometryczna zgodnie z 
PN-EN ISO 10523:2012

4.0 10.0 temp potruant 19,9*0 7,4 i 0, 1 - 6,5 - 9,5

Przewodność elektryczna 
właściwa

Konduktometrvczna zgodnie z 
PN-EN 27888 1999

131 6700 uS cm
temp pxmani 19.8°C 497 15

i Kotekla za pomocą urządzenia do 
1 kompensacji wpływu temp do 251’

pS/cm 2500

Badania fizykochemiczne wykonano w Sekcji Badań Fizyko-C hemicznych Wody i Powietrza, Elbląg ul. Gen. J Bema 
w dniach: 24.11.2022 r.

Do wyników badań nie podano stwierdzenia zgodności - zgodnie ze zleceniem nr 51/Br/2022

Przegląd i autoryzacja

. ... 'O -

UWAGA’!! . ,
I . Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej. jak tylko w całości. nrńhki
2 W przypadku dostarczenia próbki przez Zleceniodawcę. laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobrania i transportu pr k 

y Wyniki badań odnoszą się do dostarczonej próbki.____________________________ —----------- -------—----------- -—--------------- -

ZATWIERDZIŁ 
kierownik ODDZIAŁU Bad^

fngrini Kinga Kalia

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN
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Znak sprawy: LE-OBW.9051.2.135.2022 Elbląg, dnia 28.1 1.2022 r.

Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/ 525 /2022
Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych. 

Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone literą N

I. Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewo ul. Królewiecka 26
2. Zakres wykonywanych badań zgodny ze Zleceniem jednorazowym nr 5 l/Br/2022 z dnia 24.1 1.2022 r.
3. Obiekt badania: próbka wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
4. C el badania: wykorzystanie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie
5. Data, godzina pobrania próbki: 24.1 1.2022 r„ godz. 920 ' informacje podane przez klienta
6. Miejsce pobrania próbki: Wodociąg publiczny Braniewo, SUW Rogity - woda podawana do sieci 

, informacje podane przez klienta
7. Próbka pobrana wg 1-07/PO-OBW-03,I-08/PO-OBW-03 (metody Zakredytowane) przez próbkobiorcę

z PSSE w Braniewie - p. Marta Demkowicz informacje podane przez klienta
». Oznakowanie próbki przez klienta: 165/Br
9. Stan dostarczonej próbki: bez uwag
10. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: 24.11 2022 r., godz. 1300

Badania mikrobiologiczne

Niepewność rozszerzona przy 95% poziomic prawdopodobieństwa i współczynniku rozszerzenia k 2 . Podana niepewność mc obejmuje etapu pobierania próbki.

Kod 
próbki

Badana cecha Metoda badań/ 
Dokument odniesienia Jednostka 

miary
Wvniki badania niepewność1 

l 1

Najwyższa 
dopuszczalna 

wartość 
wg. Rozp. MZ 

z dnia 
07 grudnia 2017 r. 

(Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2294)

525

Bakterie grupy coli
Filtracji membranowej zgodnie z 

PN-EN ISO '

9308-1: 2014-12 • Al 2017-04
jtk/lOOml 0 0

Escherichia coli
Filtracji membranowej zgodnie z 

PN-EN ISO
9308-1: 2014-12 ■ Al :2017-04

jtk/100 nil 0 0
Enterokoki Filtracji membranowej zgodnie z 

PN-EN ISO 7899 -2. 2M4 jtk/lOOml 0 0
Ogólna liczba 
mikroorganizmów 
w temp. 22°C

Płytkowa (posiew wrębny) zgodnie z 
PN-EN ISO 6222: 2004 jtk/1 ml 3 [1:6] bez nieprawidłowych 

zmian

('lostridhmi 
perfnngens

Filtracji membranowej zgodnie z 
PN-EN ISO 14189:2016-10 jtk/100 ml 0 0

Badania mikrobiologiczne wykonano w Sekcji Badań Biologicznych Wody, Elbląg ul. Gen. J. Bema 40 
w dniach: 24 -27,11.2022 r.

Przegląd i autoryzacja

sanepid.gov.pl
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Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/ 525 /2022
Badania fizykochemiczne

Kod 
próbki Badana cecha Metoda badań/ 

Dokument odniesienia

--- V ----
Zakres 

pomiarowy 
metody

Wyniki badania/ 
Rezultaty badania 

± niepewność2

Jednostka 
miary

Dopuszczalne zakresy 
w $ uh?

ffoputzrzafoc stęienk wg. Rozp 
MZ z dnU <77 grudnta 2017 r. 

(Dr. V. z 2017 r. poz. 22M.

525

Mętność Nefelometryczna zgodnie z 
PN-EN ISO 7027 -1 2016 0.15 100 NTU 0,60 ± OJ 1 NTU

Akceptowalna przez 
konsumentów i bez 

nieprawidłowych zmian
Zalecany zakres
wartości do 1.0

Barwa
Wizualna zgodnie z 
PN-EN ISO 78X72012 
‘Apl20IS06 Metoda D

5 50 mg I Pt 5 ± 3 niu/1 Pi
Akceptowalne przez 

konsumentów 
i łrez nieprawidłowych 

zmian

N Zapach Organoleptyczna zgodnie z 
W2»PN-72.Ć-O4557

rodzaj; 
intensywność 0 5

/O 
brak zapachu

------ --  
-

n Smak < łrganolcpwczna zgodnie z 
*2,PK-72Ć4M557

rodzaj, 
intensywność 0 5

Z 0 

brak smaku

-------------

pH Potcncjomctryczna zgodnie z 
PN-EN ISO 10523:2012 4.0- 10.0 [»nnant 1%7‘C 7,5 i 0, 1 6,5 - 9,5

Przewodność elektry czna 
właściwa

Konduktometn czna zgodnie z 
PN-EN 27X8s j‘W 131 6700 pS cm

ternp pognam 500 i 15
Korekta za pom«xą urządzenia do 
kompensacji uphwu temp, do 25‘C

pS/cm 2500

Jon amonowy Spektrofotometrcczna zgodnie z 
PN-C-04576-4: 1994 0.05 3.00 mgl < 0,05 

(0,05 ± 0.02) mg/1 0,50

Żelazo
Spektrofbiometryczna zgodnie z 
PN-ISO 6332:2001
J Apl:2016-06

0.010 4.00 mg 1 240 ± 31 200

n Mangan Speklnifótometryczna zgodnie z
^'D’N-92 C-04590 03 < '.030 2,00 mgl < 30* uy 1 50

Azotyny Spektrofotometnczna zaodnie z 
PN-EN 26777:IW) 0.005 1.00 mg 1 < 0,005 

(0.005 ± 0,(K)i) mg/l 0,50

- Azotany Spckfrofolomctryczna zgodnie z 
w"PN-«2C4M576.0X 0.04 - 100 mgl 1,61 ± 0,19 mg/1 50

Fluorki Potencjometryczna zgodnie z
A!PN-78C-O4588.(J3 0,10 2.00 mgl 0.30 ± 0,05 mg/1 1,5

Siarczany

N Cyjanki wolne

Turbidvmetrvczna zgodnie z 
*2 PN-79'C4M56ó. 10_________

Wizualna zgodnie z
Test Aquaquant Merck 1.14417

2,50 250 mg l
i—

0.002 0.03 mgl

2,55 ± 0,36 
< 2,0** 

(2.0 10.4)

m^l

Bg/1

250

50

Chlorki Miareczkowa zaodnie z 
PN-ISO 9297 1994 3 XX) 250 mg 1 6,74 ± 0,74 250

indeks nadmanganianów y 
(Utlcnmlność z KMn( >0

Miareczkowa zgodnie z 
PN-EN ISO 8467: 2001

0.50 10,0 
mg 1 O; 1,69 ± 0.25 ing/1 O; 5,0

Bor
Spcktrofotonietreczna zgodnie z 
PB-OBW-01 W edycja 1 z. dnia 
16.042021 r. na podstawie testu 
Merck 1 14839

0.05 2.00 mgl 0,11 i 0,02 mg/1 1,0

n Twardość Miareczkowa zgodnie z 
PN-ISO 6059:1999

5.00 600 mul 
CaCO? 228 ± 16 mg/1

CaCLE 60 - 500

n Magnez Z obliczeń zgodnie z 
PN-C-O4554-4:1999 (z obliczeń) 13,1 ± 1,7 mg/1 7- 125

Przedstawione wyniki ze znakiem ' oraz •” są rezultatami
: Niepewność w yniku badania wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie prawdopodobieństwa 95° o i współczynniku rozszerzenia k 2
Podana niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbki

W!‘ Norma wycofana bez zastąpienia przez Polski Komitet Normalizacyjny. Laboratorium posiada wystarczające argumenty techniczne i merytoryczne do jej stosowania.
W2S Norma wy cofana przez Polski Komitet Normalizacyjny laboratorium posiada wystarczające argumenty techniczne i merytoryczne do jej stosowania.

Badania fizykochemiczne wykonano w Sekcji Badań Fizyko-Chemicznych Wody i Powietrza. Elbląg ul. Gen. J. Bema 7 w dniach: 24-25.11.2022 r.
Do wyników badań nic podano stwierdzenia zgodności - zgodnie ze zleceniem nr 5l/Br/2022

Przegląd i autoryzacja
KIEROWNIK ŚEKC h RADAN

fWAta!!!
I. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie inożc być powielane inaczej, jak tylko w całości.
2. W przypadku dostarczenia próbki przez Zleceniodawcę. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobrania i transportu próbki
3. Wyniki badań odnoszą się do dostarczonej próbki________________________________ _________________________ ____________________ __________

ZATWIERDZIŁ

KIEROWNIK ODDZIAŁU 
Badania Wody i Powietrza

mgr inż. Kinga Kalisz

KONIEC SPRAWOZDANIA / BADAŃ



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
ul. Żołnierska 16 10-561 Olsztyn
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Polskie Cesibum 
Ak»E9yi«cji

Laboratorium w Elblągu 
ul. Gen. J. Bema 40 82-300 Elbląg
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Znak sprawy LE-OBŻ-9051.2.289.2022

Oddział Badania Żywności
tel. 55 236 74 18 fax 55 612 83 89 e-mail: Icobz.wssc.olszlyn^jsancpid.goc.pl

Elbląg, dnia OL 12.2022 r

Sprawozdanie z badań nr LE-OBŻ/435w/2022

L Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Królewiecka 26, 14-500 Braniewo
2. Zakres wykonywanych badań zgodny ze zleceniem jednorazowym nr 52/Br/2022 z dnia 24 11 2022 r
3. Obiekt badania: próbka wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
4. Cel badania: wykorzystanie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie
5. Data, godzina pobrania próbki: 24.11.2022 r. godz. 0M- informacja podana przez klienta
6. Miejsce pobrania próbki: Braniewo - wodociąg publiczny SUW Rogity - woda podawana do sieci

- informacja podana przez klienta
7. Próbka pobrana przez: próbkobiorcę PSSE w Braniewie, p. Martę Demkowicz wg I-06/PO-OBŻ-03 

(metoda nieakredytowana) — informacja podana przez klienta
8. Stan próbki: bez uwag
9. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: 24 11 2022 r , godz 13’°

----------- _________________________ _________Badania chemiczne

Kod 
próbki

Oznakowanie 
próbki przez 

klienta
Badana 
cecha

Metoda badań/ 
Dokument 

odniesienia
Zakres pomiarowy 

metody
Wynik badania/ 
Rezultat badania 

± niepewność*
Jednostka 

miary

Najwyższe dopust 
stężenie wg Rozą 

z 7 grudnia 20
(Dzrti. z2017r.poa

43 5w 165/lir

glin

E ł AAS zgodnie 
z PN-EN 1S() 

15586:2605

10,0 - 300 ug/1 <10,0 (10,0 ±2,2) Mg/1 200
ołów

2.0 - 100 jig/1 <2,0 (2.0 ± 0,3) ug/1 10
kadm 0,10- 10 ug/1 <0,10 (0,10 ±0,02) pg/1 5
chrom 2.0 - 100 ug/1 <2,0 (2,0 ±0,3) Mg/1 50

nikiel 2,0 - 70 gg/1 <2,0 (2,0 ± 0.5) ug/I 20

miedź FAAS zgodnie 
z PN-ISO 8288:2(4)2 0,02 - 4.0 mg/1 <0,02 (0.020 ± 0,005) mg/1 2,0

arsen HGAAS zgodnie z 
PB-OBŻ-05/CH 
edycja 1 z dnia

_____ 084)6.2009

1,0- 15 ug/1

1.0 - 15 pg./)

<1,0 (1,0 ±0,2)

<1,0 (1,0 ±0.2)

ugd

ug/1

10

5antymon

selen

sód

HGAAS zgodnie 
z PN-ISO 9965:2001

KAES zgodnie 
z PN-ISO 99643:1994

1,0- 15 pg/ł

1.0-500 mg/1

<1,0 (1,0 ±0.2)

15,6 ±3,3

Mg4

mg/1

10

200

rtęć
CVAAS zgodnie z PB- 
OBŻ-03'CH edycja 1 

z dnia 01.09.2008
0,1 - 3,0 ug/1 <0,1 (0,10 ±0,02) ug/1 1

Pi poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody, która jest jednocześnie granicą oznaczalności metody 
i izedstawione wyniki ze znakiem „<” są rezultatami
Niepewność wyniku badania wyrażona jako niepewność rozszerzona metody badawczej przy poziomie prawdopodobieństwa 95°/ 
i współczynniku rozszerzenia k=2. Podana niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbki.

Badania chemiczne wykonano w dniach od 25.11.2022 r. do 30.11.2022 r
Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Do wyników badań nic podano opinii i interpretacji/stwierdzcnia zgodności - zgodnie ze zleceniem nr 52/Br/2022

Przegląd i autoryzacja:

koniec sprawozdania z badań

jsancpid.goc.pl


Formularz nr PO-OBW-03/F17 z dnia 03.01.2022 r.

AB 618

strona 1/1

WOJEWÓDZKA SI AĆ JA SANITARNO - EPIDEM1OLOGK ZN \ 
WOLSZTYNIE

Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn
. 1ABORATORH M W ELBLĄGI

z^Gen.J.Bema 40, 82-300 Elbląg

Oddział Badania Wody i Powietrza ul. Gen. J.Bema 7' 82-300Flbl

Pstsicit Ctursus,’ 
Amemca

Seker. Ba^’  ̂ Gc" J nema 4°' P (55) 2334772; C-mai1 ^n^sse.olsmrn^^^
Sekcja Badan Fizyko-Chemicznych Wody i Powietrza ul. Gen J. Bema 7; (el. (55) 2334122; e-mail: leobwch.wssc.olsztynJsanepid.gov.pl

Znak sprawy: LE-OBW.9051.2.136.2022 Elbląg, dnia 01.12.2022 r.

Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/ 533 /2022

1. Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie ul. Królewiecka 26
2. Zakres wykonywanych badań zgodny ze Zleceniem jednorazowym nr 54/Br/2022 z dnia 28.1 1.2022 r.
3. Obiekt badania: próbka wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
4. < el badania: wykorzystanie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie
5. Data, godzina pobrania próbki: 28 11.2022 r, godz. 10« informacje podane przez klien
6. Miejsce pobrania próbki: Wodociąg publiczny Braniewo. SUW Rogity - woda podawana do sieci 

Ł informacje podane przez klien
7. Próbka pobrana wg I-07/PO-OBW-03 (metoda nieakredytowana) przez próbkobiorcę z PSSE w Braniewie -

p. Maila Demkowicz‘ . ,, informacje podane przez klien
8. Oznakowanie próbki przez klienta: 173/Br
9. Stan dostarczonej próbki: bez uwag
10. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: 28 11.2022 r„ godz. 1250

Badania fizykochemiczne wykonano w Sekcji Badań Fizyko-Chemicznych Wody i Powietrza, Elbląg ul. Gen. J. Bema 7 w dniach: 29.11.2022 r.

---- ----- ,___ ______ ___________ Badania fizykochemiczne
Kod 

próbki
-— ----- —

Badana cecha 
----- _--- .

Metoda badań/
Dokument odniesienia

Zakres 
pomiarowy 

metody

Wyniki badania/ 
Rezultaty badania 

± niepewność2
Jednostka 

miary

DopusnrMiiw zakresy 
wartości/N ajwyis ze 

dopuszczalne stężenie Wg. Rozp 
MZ i dnia 07 grudnia 2017 r. 

(Br U. i 2017 r. por 22941

533 Żelazo
Spektrofotometry czna zgodnie z 
PN-ISO 6332:2001
+Ap 1:2016-06

0,010 4.00 mg 1 10 ± 1 pg/l 200
l rzedsta wtone wyniki ze znakiem oraz są rezultatami; ” --------- ------------- --------- -——*----------------- -------—-------

- Niepewność wyniku badania wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie prawdopodobieństwa 95% i współczynniku rozszerzenia k 2 
i oda na niepewność me obejmuje etapu pobierania próbki.

Do wyników badan nie podano stwierdzenia zgodności - zgodnie ze zleceniem nr 54/Br/2022
———jp————————------------------------------------------- _____..............  _

1. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
1 u- d°slarczenia Próbki przez Zleceniodawcę, Laboratorium nic ponosi odpowiedzialności za etap pobrania i transportu próbki.
5. Wyniki badan odnoszą się do dostarczonej próbki. _______

Przegląd i autoryzacja

KItROWNIK StKCJi oauA;
Fiz.-Chem Wody i Powimr-

mgr Elżbieta
KONIEC SPRAWOZDANIA/ BADAŃ

leobwch.wssc.olsztynJsanepid.gov.pl
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(Wdział Badania Wody i Powietrza ul. ( Jen. J. Bema 7; X2-W Elbląo
< i ' nSe^,Ba^ńrW^.v ul. Gen. J. Bema 40; tel. (.55) 2334772; e-mail: leobwm.wsse.olsztynf^ pl
Sekcja Badan Fizyko-Chemicznych Wody i Powietrza ul. Gen. .1. Bema 7; tel. (55) 2334122: e-mail; leobwch wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl
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Znak sprawy: LE-OBW.905L2.136.2022 Elbląg, dnia 01.12.2022 r.

Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/ 534 /2022

* Nazwa t adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie ul. Królewiecka 26
2. Zakres wykonywanych badań zgodny ze Zleceniem jednorazowym nr 54/Br/2022 z dnia 28.1 1.2022 r.
3. Obiekt badania: próbka wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
4. ( el badania: wykorzystanie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie
5. Data, godzina pobrania próbki: 28.11.2022 r„ godz. I O50 ' informacje podane przez klienta
6. Miejsce pobrania próbki: Wodociąg publiczny Braniewo, sieć - ul. Różana 14
_ ,,, informacje podane przez klienta
7. Próbka pobrana wg I-08/PO-OBW-03 (metoda nicakredytowana) przez próbkobiorcę z PSSE w Braniewie -

p. Marta Demkowicz informacje podane przez klienta
8. Oznakowanie próbki przez klienta: 174/Br
9. Stan dostarczonej próbki: bez uwag
10. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: 28 1 1.2022 r , godz 1250

Badania mikrobiologiczne

1 Niepewność rozszerzona przy 95% poziomic prawdopodobieństwa i współczynniku rozszerzenia k 2. Polana niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbki.

Kod 
próbki

Badana cecha 

—--------------- -----------------

Metoda badań/
Dokument odniesienia Jednostka 

miary
Wyniki badania niepewność1 

[1

Najwyższa 
dopuszczalna wartość 

wg. Rozp. MZ 
z dnia 

07 grudnia 2017 r. 
(Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2294)

534

Bakterie grupy coli
Fitlracji membranowej zgodnie z 

PN-EN ISO
9308-1: 2014-12< Al :2017-04

jtk/100 ml 0 0

Escherichia coli
Filtracji membranowej zgodnie z 

PN-EN ISO
9308-1: 2014-12+A 1:2017-04

jtk/100 ml 0 0

Enterokoki Filtracji membranowej zgodnie z 
PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 0

Ogólna liczba 
mikroorganizmów 
w temp. 22°C

Płytkowa (posiew wgłębny) zgodnie z 
PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1 ml 0 bez nieprawidłowych 

zmian

Badania mikrobiologiczne wykonano w Sekcji Badań Biologicznych Wody, Elbląg ul. Gen J Bema 40 
w dniach: 28.11 -01.12.2022 r.
Do wyników badań nie podano stwierdzenia zgodności - zgodnie ze zleceniem nr 54/Br/2022

UWAGA!!! ~ -------- --—-----------------------------------------
1 Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań me może być powielane inaczej, jak ty Iko w całości.
2. W przypadku dostarczenia próbki przez Zleceniodawcę, Laboratorium me ponosi odpowiedzialności za etap pobrania i transportu próbki.
3. Wyniki badań odnoszą się do dostarczonej próbki. 

Przegląd i autoryzacja

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ

mailto:wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl

