
Znak: HK 9020.1.14.2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Braniewie

14-500 Braniewo ul. Królewiecka 26
tel. /fax. (055) 243 2381, tel. (055) 243 2545 
e- mail: psse.braniewo@sanepid.gov.pl

Braniewo, dnia 06 marca 2024 r.

Wodociągi Miejskie Spółka z o. o. 
ul. Olsztyńska 10 
14-500 Braniewo

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody 
pobranej w dniu 26.02.2024 r.
z wodociągu publicznego w Braniewie
opisanej w protokole do zlecenia nr HK.9052.13.2024 z dnia 26.02.2024 r.
- Kod próbki 40/Br oraz sprawozdania laboratoryjnego nr LE-OBW/76/2024
SUW Rogity - woda podawana do sieci
- Kod próbki 41/Br oraz sprawozdania laboratoryjnego nr LE-OBW/77/2024
sieć - Braniewo ul. Wiejska 11

- Kod próbki 42/Br oraz sprawozdania laboratoryjnego nr LE-OBW/78/2024
sieć - Braniewo ul. Moniuszki 22

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie 
stwierdza 

przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbach zbadanych w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej w Olsztynie, Laboratorium w Elblągu ul. Gen. J. Bema 40, 7 opisanej jak 
wyżej, w zakresie monitoringu A (SUW Rogity - woda podawana do sieci, sieć - ul. Wiejska 
11, sieć - ul. Moniuszki 22) pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym 
odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zał. nr 1A (tabela 1), nr 1C (tabela 1 i 2) 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Z up Państwowo 7 : t.T^cgo
Lnr.pckiora S ai: 

w llmmewie | Cl

mgr Beata Ma rc in ia k

W załączeniu:
1. Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/76/2024 z dnia 04.03.2024 r.
2. Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/77/2024 z dnia 04.03.2024 r.
3. Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/78/2024 z dnia 04.03.2024 r.

Otrzymuje do wiadomości:
Gmina Miasta Braniewa
14-500 Braniewo, ul. Kościuszki 111
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Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/ 78 /2024
Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakrcdytowanych.

Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone literą N

1. Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie ul. Królewiecka 26
2. Zakres wykonywanych badań zgodny ze Zleceniem jednorazowym nr HK.9052.13.2024 z dnia 26.02.2024 r.
3. Obiekt badania: woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
4. Cel badania: wykorzystanie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie
5. Data, godzina pobrania próbki: 26.02.2024 r.,godz. 91
6. Miejsce pobrania próbki: Wodociąg publiczny Braniewo, sieć - Braniewo ul. Moniuszki 22
7. Próbka pobrana wg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 (metody nieakredytowane) przez próbkobiorcę 

z PSSE w Braniewie - p. Marta Demkowicz
8. Oznakowanie próbki przez klienta: 42/Br
9. Stan dostarczonej próbki: bez uwag
10. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: 26.02.2024 r., godz. 12v'
Punkty 1 - 8 - informacje podane przez klienta

Badania mikrobiologiczne

jtk jednostki tworzące kolonie
' Niepewność rozszerzona przy 95% poziomic prawdopodobieństun i współczynniku rozszerzenia k 2. Podana niepewność nic obejmuje etapu pibicmnin próbki

Kod 
próbki

Badana cecha Metoda badań/
Dokument odniesienia Jednostka 

miary
Wvniki badania niepew ność' 

1 • . 1

Najwyższa 
dopuszczalna wartość 

wg, Rozp. MZ 
z dnia 

07 grudnia 2017 r. 
(Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2294)

78

Bakterie grupy coli
Filtracji membranowej zgodnie z 

PN-EN ISO 
9308-1: 2014-12* AI:2017-O4

jtk/100 ml 0 0

Escherichia coli
Filtracji membranow ej zgodnie z 

PN-EN ISO
9308-1:2O14-12+A1.2017-04

jtk/100 ml 0 0

Enterokoki
Filtracji membranowej zgodnie z 

PN-EN ISO 7899-2'2004 jtk/100 ml 0 0

Ogólna liczba 
mikroorganizmów 
w temp. 22”C

Płytkowa (potu-w wgłębny) zgodnie z 
PN-EN ISO 6222 2004 jtk/1 ml u [7;17] bez nieprawidłowych 

zmian

Badania mikrobiologiczne wykonano w Sekcji Badań Biologicznych Wody. Elbląg ul. Gen. J. Bema 40 
w dniach: 26 - 29.02.2024 r.

Przegląd i autoryzacja
Asystent

Sekcja Badań Biologicznych Wody
eter

mgr inż. Anna Pa cer
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Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/ 78 /2024

Badania fizykochemiczne

Kod 
próbki Badana cecha Metoda badań/ 

Dokument odniesienia

Zakres 
pomiarowy 

metody

Wyniki badania/ 
Rezultaty badania 

± niepewność1
JcdnoMka 

mian

Dopuszczalne zakresy 
wartości/ Najwyisze 

dopuszczalne stężenie w g.
Rozp. MZ z dnia 

07 grudnia 2017 r.
(Dł U i 2017r. poz. 229/»

78

Mętność
NdetunwIncnM z
in-en isr > 
7027-1.2016

0.15- KM) 
NT1J

0.27 ± 0,06 NTU
Akceptowalna przez 
konsumentów i bez 

nieprawidłowych zmian 
Zalecam zakres wartości do 1.0

Barwa
Wtaułrw zjtxkw: z
PN-EN ISO 788720) 2
<Apl 2015/16 McadnI)

5-50 
mg/l Pt

5 ± 3 ing/1 Pt
KUspUmUtu przez konsumentów 

i bez nicprauidtowyeh zmian. 
Zalecana wartość do 15 mgl Pt

N Zapach < fcganolcptycau zjcodnic z
*^PN-72/C-O4557

rodzaj;
intensywność 

0-5

z 0

brak zapachu - Akceptowalne 
przez konsumentów 

i bez nieprawidłowych 
zmianN Smak Organoleptyczna zgodnie z

*"PN-72/C4H557

rodzaj;
intensywność

0-5

z 0 

brak smaku
-

pH
•

P«xcncjomctnczna zgodnie z 
PN-EN ISO 10523 2012 4.0- 10,0

lemp p»lB«u 19.6 C

7.2 ± 0,1 - 6,5 - 9.5

Przewodność 
elektryczna 
właściwa

KonJuklomctnczna zgodnie z 
PN-EN 27888 1999

131-6700 
pS/cm

leni;' jwtnini lO.JC

496 ± 15

Korekta za pomocą urządzenia 
do kompensacji wpływu lemp. do25 C

pS/cm 2500

Przedstawione wyniki ze znakiem _ " oraz .. " w, rezultatami
' Niepewność wyniku hukmui wyraZona jako niepewność rozszerzona przy poziomic prawdopodobieństwu 95*n i współczynniku rozszerzenia k 2
Podana niepewność me obejmuje etapu pobierania próbki
*2' Nonna wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny. Laboratorium posiada wystarczające argumenty techniczne i merytoryczne do jej stosowania
Badaniu nieakredytowanc spełniają wymagania normy PN-EN ISO4EC 17025:2018-02

Badania fizykochemiczne wykonano w Sekcji Badań Fizyko-Chemicznych Wody i Powietrza. Elbląg ul Gen J. Bema 7 
w dniach: 26.02.2024 r.

Do wyników badań nie podano stwierdzenia zgodności zgodnie ze zleceniem nr HK.9052.13 2024

Przegląd i autoryzacja

MlHDWMK SEKCJI badak

Elżbiety H'iprfIUJ]p^

UWAGA!!!
I Bez pisemnej zgody I Jtboratonum sprawozdanie z badań nic moZc być pow tchine inaczej, jak tylko w całości
2. W przypadku dostarczenia próbki przez Zleceniodawcę. Izibonilomim mc ponosi odpowiedzialności za etap pobrania i transportu próbki
3. Wyniki badań odnoszą się do dostarczonej próbki 

ZATWIERDZIŁ
KIEROWNIK ODDZIAŁU 
Badania Wody i Powietrza 

X "ty'- .< *
mgr inż. Ktngu Kulisz

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN



How Sl. San.-Epid w Braniewie

PCA
Poiskh Ctninuu 

A*ltPVT*CJI

AB 618

Oddział Badania Wody i Powietrza ul. (ten J. Benin 7; 82-300 Elbląg strona 1/2
Sekcja Badań Biologicznych Wody ul Gen J. Bema 40. tel (55) 2334772. e-nwil; leobwm.wsse.olsztyn'a?sanqłid.gov pl

Sekcja Badań Fizyko-Chemicznych Wody i Powietrza ul Gen J Bema 7, tel. (55) 2334122; c-mail: leobwch.wsse.olsztyn^ sancpid.gov.pl
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Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/ 77 /2024
Sprawozdanie z badań zaw iera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych

Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone literą N

1. Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie ul. Królewiecka 26
2. Zakres wykonywanych badań zgodny ze Zleceniem jednorazowym nr HK.9052.13.2024 z dnia 26.02.2024 r.
3. Obiekt badania, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
4. Cel badania: wykorzystanie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie
5. Data, godzina pobrania próbki: 26.02.2024 r.,godz. 900
6. Miejsce pobrania próbki: Wodociąg publiczny Braniewo, sieć - Braniewo ul. Wiejska 11
7. Próbka pobrana wg PN-ISO 5667-5 2017-10, PN-EN ISO 19458 2007 (metody nieakredytowane) przez próbkobiorcę 

z PSSE w Braniewie - p. Marta Demkowicz
8. Oznakowanie próbki przez klienta: 41/Br
9. Stan dostarczonej próbki: bez uwag
10. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: 26.02.2024 r.,godz. 12*"
Punkty 1 - 8 - informacje podane przez klienta

Badania mikrobiologiczne

jtk jednostki tworzące kolonie
1 Niepewność rozszerzona przy 95% poziomic prawdopodobieństwa i współczynniku rozszerzenia k 2, Podana niepewność nic obejmuje etapu pobierania próbki

Kod 
próbki

Badana cecha Metoda badań/ 
Dokument odniesienia Jednostka 

miary
Wyniki badaniu niepewność1 

1!

Najwyższa 
dopuszczalna wartość 

wg. Rozp. MZ 
z dnia 

07 grudnia 2017 r. 
(Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2294)

77

Bakterie grupy coli
Filtracji membranowej zgodnie z 

pn-en iso
9308-1: 20)4-12’ AI:20I7-04

jtk/100 ml 0 0

Escherichia coli
Filtracji membranowej zgodnie z

PN-EN ISO
9308-1. 2014-12-AE2017-O4

jtk/100 ml 0 0

Enterokoki Filtracji membranowej zgodnie z 
PN-EN ISO 7899-2 2001 jtk/100 ml 0 0

Ogólna liczba 
mikroorganizmów 
w temp 22°C

Płytkowa (posiew wgłębny) zgodnie z 
PN-EN ISO 6222.2004 jtk/1 ml 3 [1;6] bez niepraw idlowych 

zmian

Badania mikrobiologiczne wykonano w Sekcji Badań Biologicznych Wody. Elbląg ul Gen. .1 Bema 40 
w dniach: 26 - 29.02.2024 r.

Przegląd i autoryzacja
Asystent

Sekcja Bad.ui Bioicaicznych Wrid\'

mgrinż. Anna Pacer



Formularz nr PO-OBW-03/F17 z dnia 01 06.2023 r

2/2

Sprawozdanie z badań nr LE-OBW7 77 72024

Badania fizykochemiczne

Przed stawione wyniki ze znakiem oraz „ są rezultatami.
: Niepewność wyniku badania wyrtóon.1 jako niepewność rozszerzona przy poziomic prawdopodobieństwa 95% i współczynniku rozszerzenia k 2
Podana niepewność nic obejmuje etapu pobierania próbki

Norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny. Laboratorium posiada wystarczające argumenty techniczne i merytoryczne do jej stosowania
Badania nicakrcdy iowime spełniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Kod 
próbki Badana cecha Metoda badań/ 

Dokument odniesienia

Zakres 
pomiarowy 

metody

Wyniki badania/ 
Rezultaty badania 

± niepewność’
Jednostka 

miary

Uopuszczalnc zakresy 
wartości/ Najwyższe 

dopuszczalne stężenie wg, 
Rozp. MZ z dnia 

07 grudnia 2017 r. 
(Dz.U. z 2017 r. pro. 22941

77

Mętność
Nefcktncasuna godnie t
PN-EN ISO 
7027-1:2016

0.15-100 
NTU 0.28 ± 0,06 NTU

Akceptowalna przez 
konsumentów i bez 

nieprawidłowych zmian 
/alecans zakres wartości do 1.0

Barwa
Wtaulru Z
PN-EN ISO 78872012
<Apl 2015-06 Metoda D

5-50 
mg/1 Pt 5 ± 3 mg/1 Pt

Akcejilowahu przez kumumentów 
i bez nieprawidłowych zmian. 

Zalecana wartość do 15 mg 1 Pi

n Zapach i iryanolcplrt zna zgodnie z
*$PN-72/C-O4557

rodzaj; 
intensywność 

0-5

zO 
brak zapachu - Akceptowalne 

przez konsumentów 
i bez niepraw idlowych 

zmianN Smak Omanolcptyczna zgodnie z
*'5PN-72/C-04557

rodzaj; 
intensywność 

0-5

Z 0 
bruk smaku

-

pH Polencjomclnc/na zgodnie i 
PN-EN ISO 10523 2012 4.0 - 10.0

temp 19,5 C

7,2 ± OJ - 6,5 - 9.5

Przewodność 
elektryczna 
właściwa

KandukKwnciryćau zgodnie z
PN-EN 27888 1999

131 — 6700 
pS/cm

temp pr-muru I9X t?

495 ± 15
Korekta za pomocą urządzenia 
do kompensacji wpływu temp, do 25 C

jtS/cm 2500

Badania fizykochemiczne wykonano w Sekcji Badań Fizyko-Chemicznych Wody i Powietrza. Elbląg ul. Gen. J Bema 7 
w dniach: 26.02.2024 r.

Do wyników badań nie podano stwierdzenia zgodności - zgodnie ze zleceniem nr HK 9052 13 2024

Przegląd i autoryzacja

MtHUWMK SEKCJI BADAh

C l&ęćL et v<Lc

FJźhwr, Wiecławk

UWAGA!!!
I Bęz pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być pow ielane inaczej, jak tylko w całości
2 W przypadku dostarczenia próbki przez Zleceniodawcę, laboratorium nie ponosi odpow icdziolności za etap pobrania i transportu próbki
3 . Wyniki badań odnoszą się do dostarczonej próbki 

KI^WffmOZIALU 
Badania Wody i Powietrza 

mgr inż. Kinga Kalisz

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ
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WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO- 
WOLSZFYNIE 

uL Żołnierska 16. 10-561 Otatyn 
LABORATORIUM W ELBLĄGU 

ul. Gen.J. Bema 40,82-300 Elbląg

PCA
P01UH Cl«l«UM

AB 618
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Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/ 76 /2024
Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nicakredytowanych.

Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone literą N

1. Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie ul. Królewiecka 26
2. Zakres wykonywanych badań zgodny ze Zleceniem jednorazowym nr HK.9052.13.2024 z dnia 26.02.2024 r.
3. Obiekt badania: woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
4. Cel badania, wykorzystanie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie
5. Data, godzina pobrania próbki: 26.02.2024 r.,godz. 8’°
6. Miejsce pobrania próbki: Wodociąg publiczny Braniewo, SUW Rogity - woda podawana do sieci
7. Próbka pobrana wg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 (metody nieakredytowane) przez próbkobiorcę 

z PSSE w Braniewie - p. Marta Demkowicz
8. Oznakowanie próbki przez klienta: 40/Br
9. Stan dostarczonej próbki: bez uwag
10. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: 26.02.2024 r., godz. 12*’
Punkty I - 8 - informacje podane przez klienta

Badania mikrobiologiczne

jtk jednostki hwzącc kolonie
1 Niepewność nv.szcrzona przy 95% poziomic pniwdr>|xxivbicnstwn i współczynniku nv-werzcni;i k 2. Podana niepewność nic obejmuje etapu pobieraniu próbki

Kod 
próbki

Badana cecha Metoda badań/
Dokument odniesienia Jednostka 

miary
Wvniki badania niepewność1

L .•..”■1

Najwyższa 
dopuszczalna wartość 

wg. Rozp. MZ 
X dnia 

07 grudnia 2017 r. 
(I>ł U. z 2017 r. 

poz. 2294)

76

Bakterie grupy coli
Filtracji membranowej zgodnie z 

PN-EN ISO 
9308-1: 2014-12’Al :20l7-04

jtk/100 ml 0 0

Escherichia coli
Filtracji membranowej zgodnie z 

PN-EN ISO
9308-1: 2014-12’AI 20I74M

jtk/100 ml 0 0

Enterokoki Filtracji membranowej /{pdnic z 
PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 0

Ogólna liczba 
mikroorganizmów 
w temp. 22°C

Półkowa (ptKicw wjtlębns) zgutnic / 
PN-EN 1806222:2004 jtk/l ml 0 bez nieprawidłowych 

zmian

Badania mikrobiologiczne wykonano w Sekcji Badań Biologicznych Wody, Elbląg ul Gen. J Bema 40 
w dniach: 26 - 29.02.2024 r.

Przegląd i autoryzacja
Asystent

Sekcja Badań Biologiczny* u W'".*,
z r

mgr inż. Anna Pacer
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Sprawozdanie z badań nr LE-OBW/ 76 /2024

Badania fizykochemiczne

I*rzxdstiiwkinc wyniki ze znakiem " oraz ” są rezultatami.
* Niepewność wyniku hcidanm wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomic prawdopodobieństwu 95°o i współczynniku rozszerzenia k 2 
Podana niepewność nic obejmuje etapu pobierania próbki.
tt'' Norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny I aboralonum posiada wystarczające argumenty techniczne i merytoryczne do jej stosowania 
Badania nieukredytownne spełniają wymagania normy PN-F.N łSOTF.C 17025:2018-02

Kod 
próbki Badana cecha Metoda badań/ 

Dokument odniesienia

Zakres 
pomiarowy 

metody

Wy niki badania/ 
Rezultaty badania 

± niepewność1
Jednostka 

miary

Dopuszczalne zakresy 
wartości/ Najwyższe 

dopuszczalne stężenie wg.
Rurp. MZ z dniu 
07 grudnia 2017 r.

(Pł li i20l"r. poz.2294)

76

Mętność
Nslckturtnczna godnie z
PN-EN ISO 
7027-1:2016

0.15- 100 
NTU

0.33 ± 0,08 NTU
Akceptowalna przez 
konsumentów i bez 

nieprawidłowych zmian 
Zalecane zakres wartości do 1.0

Barwa
W uuiku zgiskw z 
W-ł N ISO 78872012 
>Apl 20154)6 Metoda 1)

5 - 50 
mg/1 h

5 ± 3 mg/l Pt
Akceptowalna pracz konsumentów 

i bez nicprawidiowych zmian. 
Zakcana wartość do 15 mg l Pt

N Zapach OrjjjihilcpOiZtu zpudnic /
*sPN-72/C-O4557

rodzaj, 
intensywność 

O*-5

z 0 
brak zapachu - Akceptowalne 

przez konsumentów 
i bez nieprawidłowych 

zmianN Smak Organoleptyczna zgodnie z
w*PN-72/C-O4557

rodzaj;
intensywność 

0-5

Z 0 

brak smaku
-

pH Potencjometry c zna zgodnie z 
PN-EN ISO 10523 2012 4.0 - 10,0

lanp pdnmuu 19.6 C

7,3 ± OJ - 6.5 - 9.5

Przewodność 
elektryczna 
właściwa

Kooduktomctneziu zgodnie z
PN-EN 27888 1999

131 -6700 
pS/cm

temp (rram 19.4 C 

504 ± 15

Korekta /a pomocą urządzeniu 
do kompensacji wpły wu temp, do 25 C

gS/cm 2500

Badania fizykochemiczne wykonano w Sekcji Badań Fizyko-Chemicznych Wody i Powietrza, Elbląg ul. Gen. J Bema 7
w dniach: 26.02.2024 r.

Do wyników badań nie podano stwierdzenia zgodności - zgodnie ze zleceniem nr HK 9052 13.2024

Przegląd i autoryzacja

KIEROWNIK SEKCJI BAUa
-Che*’’ Wody i Powietr

rngr Elżbieta Merfaieel-

UWAGA’!!
I Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości
2 W przypadku dostarczenia próbki przez Zleceniodawcę, laboratorium nie |X>nosi odpowiedzialności za etnp pobrania i transjxirtu próbki 
3 Wyniki badań odnoszi; się do dostarczonej próbki.

ZATWIERDZIŁ
KIEROWNIK ODDZIAŁU 
Badania Wody i Powietrza

mgr inż. Kinga Kalisz

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ


